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涉及刑事責任、相關依據	

•  刑法第276條：「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役
或五十萬元以下罰金。」舊刑法第276條：「刑法第276條過失致死
罪規定：「因過失致人於死者，處二年以下有期徒刑、拘役或二千
元以下罰金（第一項）。從事業務之人，因業務上之過失犯前項之
罪者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科三千元以下罰金（第
二項）。」	

•  最高法院71年度台上字第1550號指出：「刑法上所謂業務，係指個
人基於其社會地位繼續反覆所執行之事務，其主要部分之業務固不
待論，即為完成主要業務所附隨之準備工作與輔助事務，亦應包括
在內」；其中附隨之事務，則須與其主要業務有直接、密切之關
係者，始可包含在業務概念中（參89台上8075）。業務過失加重處
罰之理由，實務上向來認為，因行為人反覆實施該業務行為，有較
高危險性，且對危險的注意能力理應較高，故課以較高之注意義務
，其避免危險發生之期待可能性較常人為高，故違反注意義務之可
責性自亦較重（參101台上1435）。	



行政法規─建築法令

•  三級管理制度：「按為確保民眾使用安全，國內建築物昇降設備爰實施三
級管理制度。其制度設計略以，第一級：由昇降設備管理人按月委託專業
廠商維護保養。第二級：由管理人每年定期申請安全檢查，經檢查機構檢
查合格發給使用許可證，始得繼續使用。第三級：由各地方主管機關就安
全檢查結果辦理抽驗，抽驗不合格者，廢止其使用許可證。此於92年6月5
日修正公布之建築法第77條之4，早已定有明文。準此，內政部允應督促營
建署及各地方主管建築機關落實國內建築物昇降設備定期檢查結果之抽驗
作為，據此督促國內檢查機構、專業廠商及管理人善盡職責，從而為國內
建築物昇降設備三級管理制度得以有效落實執行之關鍵所繫」	

•  建築物升降設備設置及檢查管理辦法第4條、第7條：「昇降設備組件耐用基準參考表應併
同維護保養紀錄表，按月檢送當地主管建築機關。」、「昇降設備之安全檢查應檢核下列
事項：一、昇降設備由管理人負責管理。二、已委請專業廠商負責維護保養。三、已由專
業技術人員從事維護保養。四、已依第四條第一項規定實施平時之維護保養並作成紀錄
。五、已依第四條第二項及第三項規定，由專業技術人員載明昇降設備組件耐用基準處理
情形，及按月檢送維護保養紀錄表予當地主管建築機關。六、昇降設備運轉正常。」	

	



耐用組件參考基準表&維護保養紀錄表	
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＜B-25＞建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表�
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＜B-25＞建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表�
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＜B-25＞建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表�
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＜B-25＞建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表�





行政法規─建築法令	

•  建築法第77條之4：「建築物昇降設備及機械停車設備，非經竣工檢查合格取得使用許可證
，不得使用。前項設備之管理人，應定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠
商負責維護保養，並定期向直轄市、縣（市）主管建築機關或由直轄市、縣（市）主管建
築機關委託經中央主管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢查。管理人未申請者，
直轄市、縣（市）主管建築機關應限期令其補行申請；屆期未申請者，停止其設備之使用
。前項安全檢查，由檢查機構或團體受理者，應指派領有中央主管建築機關核發檢查員證
之檢查員辦理檢查；受指派之檢查員，不得為負責受檢設備之維護保養之專業廠商從業
人員。直轄市、縣（市）主管建築機關並得委託受理安全檢查機構或團體核發使用許可證
。前項檢查結果，檢查機構或團體應定期彙報直轄市、縣（市）主管建築機關，直轄市、
縣（市）主管建築機關得抽驗之；其抽驗不合格者，廢止其使用許可證。」	

•  建築物升降設備設置及檢查管理辦法第4條：「專業技術人員應查核前條第四項昇降設備
組件耐用基準參考表，對於已屆耐用基準之組件，應於保養紀錄表載明處理情形；已更換
之組件，應另行填列昇降設備組件耐用基準參考表。於本辦法中華民國一百零五年一月一
日修正施行前已領得使用許可證之昇降設備，亦同。」	



案例分享	

•  刑事判決：	
•  臺灣高雄地方法院103年度訴字第423號─被告無罪	
•  臺灣高等法院高雄分院104年度上訴字第450號判決─被告有罪	
•  最高法院105年度台上字第3344號判決─撤銷發回	
•  臺灣高等法院高雄分院106年度上更一字第號判決─被告無罪	
•  臺灣宜蘭地方法院刑事判決106年度訴字第258號─被告無罪	
•  臺灣高等法院刑事判決106年度上訴字第3346號─被告無罪	
•  最高法院刑事判決109年度台上字第3174號─上訴駁回，被告無罪	
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臺灣高雄地方法院103年度訴字第423號�
─尊品大樓案─�
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臺灣高雄地方法院103年度訴字第423號�
─尊品大樓案─�

•  https://www.youtube.com/watch
?v=JaYGnHS6H8g	
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臺灣高雄地方法院103年度訴字第423號�
─尊品大樓案─�

•  設為XBK繼電器係位於PLC之模組內，且PLC係處於密封之狀態，無法將PLC打開觀
察其內部之狀況等情，業經鑑定證人林豐生證稱：（問：XBK繼電器是在何裝
置內？）它是在一個模組化的，我們稱為可程式控制器的裡面，（問：你所謂的「
可程式控制器」是否係指PLC？）對，（問：XBK繼電器平常有無可能打開查看？）
基本上來講，他們當時做的時候是沒有辦法打開等語明確（院二卷第27頁），核與
鑑定證人蔡立禮證稱：（問：是否知道在PLC裡面也有一個繼電器？）有，那個繼電
器很小，那是PLC裡面的小繼電器，那是小接點的繼電器，（問：那個是否可以打開
？是否可以把PLC打開看裡面的狀況？）沒辦法打開，那都是密封的等語相符（院三
卷第18頁反面）。又PLC內之接點縱有問題，而未即時跳開，導致通電，但事後可能
又會跳開而恢復正常乙情，業據鑑定證人林豐生證稱：這樣的一個小的繼電器使用
時間久了，它就會發生這種吸進去沒辦法完全跳開的狀況，它開始發生以後，一旦
讓它復原，若要再讓它發生，它要很久才會發生，並不是今天發生以後，馬上又會
發生，所以如果今天接點這樣固定的打打打，已經打了100多萬次，它已經彈性疲
乏了，它沒有辦法跳開來，就是瞬間不知道什麼原因它就卡住了，但是稍微敲讓它
動了，它就回來了，回來之後再讓它吸，要看運氣，運氣好可能馬上回來，運氣不
好可能搞不好3個月、4個月、10個月它也不會發生，它的可怕點就是在這裡等語明
確（院二卷第27頁反面），	



�
�
�

臺灣高雄地方法院103年度訴字第423號�
─尊品大樓案─�

•  核與鑑定證人蔡立禮證稱：（問：可是證人林豐生有提到這個接點有可能是當下熔
住而已，在後來排除之後它又會變正常了，也就是其實這個接點都是正常的，只有
當次它跳不開，可是之後它又會跳開，是否有可能有這樣的情況？）這個東西用久
了有可能會這樣，（問：為何有可能？）因為那個東西用久了，有可能它的接點會
不好，也會熔住，（問：有無可能在這次熔住之後，以後又會跳開？）會，（問：
為何？）因為它有彈簧，可能每一次它動作的時候，彈簧的力量會把它打開，它熔
住不一定是很緊密的熔住，可能是稍微熔住一點點而已，然後再一次電梯動作的
時候，它本身有彈簧的力量會把它打開...（問：鑑定人林豐生也有表示PLC有問題沒
有及時跳開，但可能這一秒鐘沒有及時跳開，可能之後它又會跳回來，又會變正
常了，你是否贊成他的鑑定意見？）贊成，這有可能等語相符（院三卷第16頁、第2
5頁）。本件事故發生之原因係B棟大樓電梯配電盤內之PLC中之「設為XBK繼電器」
之接點彈性疲乏所致，業經本院認定如前，則被告於保養時既無法打開PLC檢查其內
部設為XBK繼電器之接點是否正常，且B棟電梯於被告保養前、保養時、甚至本件事
故發生前均正常運作，則縱使被告保養時打開檢查，亦無從發現繼電器有未即時跳
開之問題，是公訴意旨所稱「建議更換B棟大樓電梯內PLC之義務」被告是否確有履
行之可能性，顯有疑慮。	
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臺灣高雄地方法院103年度訴字第423號�
─尊品大樓案─�

•  「本院曾就PLC控制器可能使用年限為何之問題函詢PLC代理商攝
陽企業股份有限公司，該公司回覆略以：PLC控制器之使用受使用
環境、頻度、方法等因素影響，其使用年限不定等語，此有攝陽企
業股份有限公司回函1份在卷可佐（院三卷第70頁），足見現行實

務確實並未明確規範PLC之使用年限。」	
•  「惟現行法規對於載客電梯之使用年限並無明確之規範，且實務上
針對PLC之使用年限亦無明確之規定，已如前述，而依告訴人所提
之說明書觀之，上開說明書僅稱「定期保養、定期更換」，然未指
明「期限」為何，且所謂「使用壽命」僅係規定使用之「次數」，
並非使用之「年限」，而使用「次數」亦會因使用環境、頻度、方
法等因素影響，亦無法推論PLC之使用年限究竟為何？自無法以上
開說明書作為PLC使用年限之依據」	
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臺灣高等法院高雄分院104年度上訴字第450號判決�
─改判被告有罪─�

•  被告依法應注意的義務：「…繼電器係電梯年度安全檢查之項目
之一，專業廠商之技術人員即被告每月固定維修保養電梯設備之義
務既不得低於年度安全檢查規定之項目，雖進行維修保養之程度無
明確規定而僅稱「一般維護保養作業程序」，然機械室控制盤內之
繼電器確屬於被告每月維修保養應行注意之事項之一，該法規規範
目的應係俾便透過固定之維護而使建築物昇降設備之管理人能通過
年度安全檢查取得繼續使用昇降設備之資格。…」	

•  被告依契約應注意的義務：「又觀該契約，雖無明訂大裕公司對於
該電梯應採用何種維護工法（例如目視、敲擊、斷電測試、通電測
試等），本院亦不否認以一部電梯每月2500元之維修費用，其契約
性質應偏重於維修保養，被告每月1次之定期保養檢查之深入程度
固無法等同於年度檢查之強度，但機械室之配電盤狀態是否良好（
被告坦承繼電器屬於配電盤範圍之一）確實屬於該契約之約定義務
範圍內，即屬於被告職責內應注意之事項，則無疑問。」	
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臺灣高等法院高雄分院104年度上訴字第450號判決�
─改判被告有罪─�

•  容許風險的排除：	
•  「亦即被告於每月接觸該電梯，於判讀電梯安全性時自有將上開因
素納入考量之義務，並就非外觀目視即得以了解性能之重要安全性
設計零件為檢視之時，就此可能發生錯誤之變數即有為適當之處理
之義務，如其怠為檢測電梯安全性上應盡之注意義務，每月僅施以
一般例行性之服務資為診斷電梯安全性之決定，對上開電梯之特殊
性全無考量，自不得援引可容許之危險則據以免責。被告、辯護
人稱：依現行法令及事實上之狀況，被告並無主動向大樓管委會主
動提醒或建議更換PLC的義務云云，難認係已依誠信及專業而履行
其注意義務之作為。」	

•  什麼是容許風險？	
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臺灣高等法院高雄分院104年度上訴字第450號判決�
─改判被告有罪─�

•  可合理期待被告對PLC之檢查義務？有無注意可能？	
•  「足見PLC內XBK繼電器並無毫無檢測之可能性，僅是業界慣用之
作法，於一般例行性電梯保養維修時，因信賴電梯呈正常運作狀態
，因而信任PLC電子機件並無發生問題，而未刻意加以檢測而已，
被告於科技上及專業領域上，仍有加以檢測之可能，是PLC內XBK
繼電器之效能即屬被告能注意之事項。…查本件被告縱事前曾打
開PLC測試其內繼電器各接點之效能，是否可以發現繼電器有未即
時跳開之問題，於本案中，固無任何研究數據、科學實驗結果，更
無再現性可據以認定被告如曾加以測試，其測試行為之有效性如何
，但被告已自承其平時對PLC之巡視是看燈號有無亮起，這一年來
沒有做過斷電測試；故障要看故障燈有無亮起才知道，會顯示在PL
C可程式控制器外表等語（相一卷第35頁、原審卷三第130頁、本院
卷第194反面），顯見被告係因PLC從未出過問題，輕忽其發生事故
之嚴重性…」	
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臺灣高等法院高雄分院104年度上訴字第450號判決�
─改判被告有罪─�

•  「依據建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表及中華民國國家標
準（CNS）升降機、升降階梯及升降送貨車機檢查方法之規範目的
，係在於確保各類昇降機使用之安全，避免因檢查方法之疏漏，致
生危害於使用者，而任何機械設備均有壽命年限，是PLC此電子設
置亦應有使用壽命，三菱電機說明書亦載明應「定期保養、定期
更換」，有該說明書附卷可按（原審院三卷第54至55頁）；在在均
顯示電梯繼電器並非如被告所辯稱無限期使用到壞或故障，而係應
掌握其使用期限暨實際使用狀況。易言之，被告依其業務，對於電
梯各項設備、零件之性能、可能發生之故障乃至於所生之危險，自
當知之綦詳，則對危險結果之發生即有預見之可能性。」	
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臺灣高等法院高雄分院104年度上訴字第450號判決�
─改判被告有罪─�

•  「…又電梯繼電器之功能既在使電梯剎停或放開剎停（移動），則
市面上類似產品可比擬者，應為汽車之剎車系統，與使用者安全性
有緊密關聯（汽車剎車系統故障，可能導致駕駛人無法煞停而撞擊
車禍身亡）。一有不慎，勢將造成使用人生命、身體、健康之顯然
危險。是以就電梯使用之廣泛性及使用者對於專業維護人員之信
賴性，併就該合約之目的係在透過安全檢查及機件保養，洞燭潛在
危險，防範未然，對於電梯中若干電子零件攸關電梯之安全性，且
又係以例行性保養之手段並不容易發現之瑕疵，如被告又無採用更
專業之手法加以測試其安全性時，更需基於「故障預防」、甚至「
零件隱藏瑕疵之發現」之謹慎態度，對不易檢查但攸關安全性之
機件，對客戶坦言該機件不易以例行性之保養程序加以維護，以該
電梯之使用狀態而言，安全性恐有疑慮，而對客戶提出更新老舊機
件以合安全性之專業建議，始屬已盡其善良管理人之注意義務。」
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最高法院105年度台上字第3344號判決�
─撤銷高院判決，發回更審─�

•  被告有無提醒更換義務：	
•  「原判決既依鑑定人蔡○禮、林○生之證言，認PLC內XBK繼電器，雖得以
電錶器測量其輸出電壓之方式檢測，非毫無檢測可能性，然依業界慣用
作法，於一般例行性電梯保養維修時，因信賴電梯呈正常運作狀態，因而
信任PLC電子機件並無發生問題，而未刻意加以檢測（見原判決第24至2
6頁）。則何以被告應異於業界慣用作法，特別負有逐一檢測繼電器接點有
無正常通電之義務，並未據原判決詳加說明。徒以其有義務且能查詢、蒐
集該已使用近14年之電梯相關維修保養、更換零件資訊等不具關連性事項
，即謂應提高被告之注意義務，其雖已依合約表列項目，按業界慣用作法
進行例行保養維護，仍有未足等語（見原判決第27頁）。顯有理由不備之
違法。」「依該電梯均正常使用之情況觀之，102年9月26日被告為最後一
次例行性保養維護時，縱採原判決所指「適切之管理檢查措施」，即以電
錶器測量繼電器之電壓，結果必係顯現電壓正常，方能有其後數日之正常
使用。則被告於該次保養維護時，有無以電錶器檢測系爭繼電器電壓，與
本件危險預防或結果之發生間，有何因果關聯，亦未據原審詳予調查、
說明。」	
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臺灣高等法院高雄分院106年度上更一字第號判決�
─判決被告無罪─�

•  (1)XBK繼電器係位於PLC模組內，且PLC係處於密封狀態，於進行電梯保養時，無法
打開PLC觀察其內部狀況①鑑定證人林豐生於原審證稱：「102年12月4日我去做鑑
定時，檢察官有和我一同前去，我有跟他們說看PLC可不可以拆，結果完全沒辦
法拆」、「XBK繼電器是裝置在一個模組化的，我們稱為『可程式控制器』（PLC）
裡面，一般而言，XBK繼電器平常（做保養）是沒有辦法打開的」、「102年12月4日
我去做鑑定時，檢察官有和我一同前去，我有跟他們說看PLC可不可以拆，結果完全
沒辦法拆」等語（見原審卷二第27、42頁），核與鑑定證人即社團法人高雄市機械安
全協會秘書長蔡立禮亦於原審證稱：「PLC裡面有一個繼電器，那個繼電器很小，是
小接點的繼電器，沒有辦法打開PLC看裡面的狀況，因為是密封的」等語（見原審三
卷第18頁背面）相符。②證人即代理經銷三菱電機產品之怡良電機公司協理謝佳宏
於原審證稱：「本案大裕公司事故電梯內的PLC是向我們公司購買的，是三菱電機原
廠進口。PLC的上下都是配線，電梯維修員在保養時，一定是在送電的狀態，維修員
不可能去拆裝PLC，除非把整個配線都拆掉，如果PLC拆裝後，原廠也就不負責保固
責任」等語（見原審卷二第93頁背面），並有「請勿自行拆卸」相片在卷可憑（見
原審卷二第108頁）。③綜合上述，XBK繼電器係位於密封之PLC模組內，電梯維謢
保養人員於進行電梯保養，並無拆卸PLC檢查其內繼電器之可能。	
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臺灣高等法院高雄分院106年度上更一字第號判決�
─判決被告無罪─�

•  「…鑑定證人林豐生於偵訊、原審分別證稱：「（問：PLC有問題
，有無辦法檢查或是事後判斷？若將PLC拆下能否判斷？）PLC是
電子訊號的東西，正常時並無法判斷，異常就看異常在何處而產生
不同事故，且PLC若有問題，通常是接點黏住導致通電，但是事後
稍有震動就會跳開，因此難以判斷。今日測量之PLC以新舊程度，
應該就是原有的，若訊號沒有問題，就算拆下PLC，也是看不出來」	

•  「(2)電梯維謢保養人員判斷電梯之PLC是否正常運作，係依外觀燈
號顯示為準，並信賴該燈號顯示之結果…綜合證人謝佳宏、鑑定證
人林豐生、蔡立禮上開證述，電梯維護保養人員判斷電梯之PLC是
否正常運作，係依外觀燈號顯示為準，於燈號顯示正常情況下，電
梯維護保養人員因信賴電梯呈正常運作狀態，因而信任PLC電子機
件並無發生問題，依業界慣例，即無再逐一檢測XBK繼電器接點有
無正常通電。」	
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臺灣高等法院高雄分院106年度上更一字第號判決�
─判決被告無罪─�

•  「臺灣停車設備暨昇降設備安全協會固認本件電梯故障原因「應為
該電路圖中「設為XBK繼電器』之接點，因長久使用金屬疲乏，且
接點歷經約百萬次碰撞接觸後之失常（指未完全跳脫，造成電路持
續通電）所造成」，惟於該鑑定報告第六點亦載明：「（XBK繼電
器老（劣）化，維護保養廠商無法事先檢查出來，預作防範？）本
報告貳、現場會勘鑑定項目五、會勘確認主機煞車器之動作電路
圖時，其註4已載明：XBK繼電器係封裝於PLC可程式控制器之模組
化內，無法拆卸檢查，只能以動作結果或量測電壓數值之方式檢查
判定其動作是否正常。故在電梯每月的定期保養，其狀況均是在電
梯仍正常運轉中去執行，而正常運轉狀況中，持量測之電壓及動作
狀況必然正常，保養員無法以量測正常，仍使用正常的設備，以使
用年限已達14年要求所有人或管理人付費更新元件，因此要求等同
要求整部電梯更新，非未已預作準備的所有人所可承受，因此保養
廠商確實無法預作防範」等語（見偵一卷第99-100頁）。」
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臺灣高等法院高雄分院106年度上更一字第號判決�
─判決被告無罪─�

•  「(2)鑑定證人林豐生就此鑑定意見於原審證稱：「（問：在你的鑑
定報告中又提到，這種事情是無法預作檢查防範，與廠商或維修人
員都沒有任何關係？）以我個人從事電梯工具快38年的經驗，第
一點，其實保養員本身，有點像軍方的一級保養、二級保養、三級
保養、四級保養、五級保養，但電梯之維修人員僅有一級保養而已
，他僅是一位裝修技術士，而非一位設計技術士或一位高深五級保
養廠修理員，今天電梯保養員所承接之業務是每台電梯每月保養時
間頂多2、3小時而已，他真的沒有辦法對整個設備做一個全面的檢
查或瞭解，沒有那個時間、也沒有那個經費讓他去做。第二點，不
是每一位技術人員都有那麼高深的知識，知道設計、東西的使用
壽命，這都沒有辦法，絕對沒辦法，比如今天搭乘飛機，飛機也有
技術人員，技術人員也有正常做保養，飛機還不是照常在天空出事
，太空梭還不是照常爆炸，所以技術士要知道這個地步是不可能的
」等語（見原審卷二第34頁背面-35頁）。」
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臺灣高等法院高雄分院106年度上更一字第號判決�
─判決被告無罪─�

•  「本院審酌被告於102年9月26日至「九品尊座社區」進行大樓電梯之維護
保養時，未經告知B棟大樓電梯有異常之情形，其依保養記錄表所載項目進
行檢查，亦未發現B棟大樓電梯有何問題，乃在B棟大樓電梯之保養記錄表
上各項目均記載「良好（○）」；且XBK繼電器係位於密封之PLC模組內，
電梯維護保養人員於進行電梯保養，並無拆卸PLC檢查其內繼電器之情形；
又就電梯之PLC是否正常運作，係依外觀燈號顯示為準，於燈號顯示正常情
況下，電梯維護保養人員因信賴電梯呈正常運作狀態，因而信任PLC電子機
件並無發生問題，依業界慣例，亦無再逐一檢測XBK繼電器接點有無正常
通電，而縱使以電錶器測量XBK繼電器之電壓，結果亦必係顯現電壓正常，
無發現「PLC內之設為XBK繼電器故障」之可能；再者，PLC、一般住家公寓
大廈載客電梯之最長使用年限，現行實務均並無明確規範，依電梯維護保
養人員實際工作情形，於電梯定期保養，狀況均是在電梯仍正常運轉中
執行，無法以量測正常，仍使用正常之設備，要求管理委員會付費更新
元件。是被告於102年9月26日就B棟大樓電梯進行維護保養時，電梯既無不
正常運作情形，自難僅因B棟大樓電梯已使用近15年，即認被告負有建議「
九品尊座社區」管理委員會更換PLC（包括系爭繼電器）之義務。」



檢方起訴理由	

•  電梯中的可程式控制器（PLC）屬與維持「設備上之安全與良好之
運轉狀態」有關的重要項目，而發生意外的電梯，於1999年體育館
完工後至案發時已使用17年，超過行政院財政部規定的15年耐用
年數。	

•  應注意確實掌握電梯於耐用年限後之零件汰舊換新狀態並對有安全
疑慮的重要零件應主動更換，或建議客戶更換，卻於事發前2016年
5月7日到宜蘭大學進行電梯例行性維護時，仍疏於注意該PLC使用
年限已久，17年來未更換，其電子零件可能因此發生故障，導
致PLC「誤發信號」，造成繼電器金屬片無法順利復位，致使跳脫
不全而持續供電，讓電梯形成無煞車狀態而有滑動危險。	

•  自沈姓維修員接手維護該電梯後，並未將PLC列為維護檢查項目，
也未建議客戶更換老舊的PLC，認為沈男確有疏失，兩者有因果
關係，認為其所辯不可採，依業務過失致死罪嫌將他起訴



臺灣宜蘭地方法院106年度訴字第258號民事判決�
─被告維修保養員無罪─	

•  案例事實：被害人鄒文豪於一百零五年五月二十三日十四時十五分許欲搭乘系爭電梯而於
系爭電梯門開啟時，因系爭電梯向上滑移造成系爭電梯車廂與地面形成落差而在系爭電梯
門口絆倒，再遭關閉之電梯門夾住身體無法動彈而於系爭電梯同時持續上升帶往二樓時，
經系爭電梯車廂外緣及系爭電梯井間之牆壁夾擊而造成胸腹部擠壓、下肢撕裂傷失血引發
創傷性休克而死亡等情	

•  鑑定事故發生原因：	

•  直接原因：電控系統誤信號，煞車器未煞住轉軸，致配重拉動車廂向上移動。	

•  檢討誤信號原因：(一)PLC使用過久，自使用執照日期88.5.4至發生事故日期105.05.23，已使
用逾17年，PLC穩定度會降低。(二)機房長期處在高溫狀態，降低電子組件可靠度。	



臺灣宜蘭地方法院106年度訴字第258號民事判決�
─被告維修保養員無罪─

•  現行實務並未明確規定ＰＬＣ之使用年限，亦未規定更換時機，此據證人吳洲平於本院審
理時到庭結證：（ＰＬＣ的使用年限？）沒有規定。（有無規定ＰＬＣ使用十五年之後要
更換？）也沒有。（ＰＬＣ更換的時機？）一般都是壞掉才更換。（你剛回答辯護人稱Ｐ
ＬＣ無法檢查，但無法檢查你如何知道ＰＬＣ壞掉需要更換？）被ＰＬＣ控制的電機、機
械頻繁誤動作或無法動作，意思就是電梯會亂動，不依照指示上下或都不會動。（ＰＬＣ
使用年限是否影響ＰＬＣ發生誤信號的情形？）若加上溫度高的話機率會變大，但依我所
知機房溫度維持良好，我沒有看過ＰＬＣ壞掉過，依我經驗二十七年左右我沒有看過ＰＬ
Ｃ壞掉等語即明。又依證人吳洲平於偵查中到庭結證：（本件電梯年限已經十七年，檢查
人員應該注意何重點項目，是否需要檢查ＰＬＣ或繼電器接點？）檢查人員會依檢查表逐
項檢查，機械實務上很少有檢查ＰＬＣ或繼電器接點，而繼電器接點相黏是一種突發狀況
，很難檢查出來。（如果很難檢查出來，要怎麼處理？）ＰＬＣ或繼電器整個更換，實務
上都是用到壞，依我的見聞，沒有見過ＰＬＣ壞掉，若環境好，ＰＬＣ可以用到二十年，
繼電器品質不穩定，有的三、四年就壞了，有的都不會壞。（檢查人員有無法預期的到Ｐ
ＬＣ或繼電器個故障風險？）無法預期。（意見？）我覺得這件太突發，就算是檢查人員
也無法預先防範，因為ＰＬＣ或繼電器本來就很難預期意外風險等語，再佐以其於本院審
理中到庭結證：（ＰＬＣ除了打開盒子外，有無其他方式可以檢測？）除了送原廠我不知
道有無其他辦法。（你有無將ＰＬＣ送鑑定，確認ＰＬＣ發生誤信號？）所謂的誤信號是
指事發當下偶發，事後我們也在現場連續操作電梯十五次都未曾再發生問題，所以再將Ｐ
ＬＣ送鑑定應無實際意義。	



臺灣宜蘭地方法院106年度訴字第258號民事判決�
─被告維修保養員無罪─

•  （電梯保養員能否檢查ＰＬＣ是否正常？）應該沒有辦法檢查，因為ＰＬ
Ｃ是一個盒子都封起來，如果要檢查要送回原廠檢查。（你於一百零五年
六月三十日會勘時，有無檢查ＰＬＣ？）沒有檢查。（你當天經過十五次
的測試電梯都沒有發生問題，電梯保養員如何檢查ＰＬＣ有問題？）沒有
辦法。（所以本件ＰＬＣ於事故發生前並無誤信號或故障的情事，所以電
梯保養員不用通知更換？）對。（提示偵六九六四卷第五七之一頁背面太
平洋公司建築物昇降機保養維護記錄表）這份記錄表內有無針對ＰＬＣ、
繼電器或是機房通風檢查的項目？）這三個項目都沒有。（每月保養項目
第三點是否就是機房通風狀態的檢查？）不是。是驅動電梯馬達的冷卻風
扇的檢查。（對本件事故提出的鑑定意見可能原因是ＰＬＣ誤信號、機房
溫度高及繼電器的問題？）機房溫度高是造成ＰＬＣ誤信號的原因，所以
可能的原因為ＰＬＣ誤信號及繼電器的問題。（這兩個因素是否是電梯保
養員於檢查維修時可以察覺？）應該超過檢查員的能力範圍，就是無法察
覺等語，足徵ＰＬＣ並無法於例行維護時進行單項檢測，僅能將ＰＬＣ送
回原廠檢測正常與否，且太平洋公司建築物昇降機保養維護記錄表內亦無
針對ＰＬＣ、繼電器或是機房通風檢查等項目，又機房溫度過高造成ＰＬ
Ｃ誤信號及繼電器發生問題之兩項因素，皆已超過電梯保養員檢查維護之
能力範圍而無法察覺，至屬明甚	
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•  「申言之，公訴意旨以系爭電梯及各項操作控制組件（含ＰＬＣ、繼電器等）應均具有使
用年限，但系爭電梯之ＰＬＣ既無法於例行維護時進行單項檢測，現行實務復無ＰＬＣ之
使用年限或更換時機，一百零五年五月二十三日前系爭電梯亦未曾因ＰＬＣ誤信號或繼電
器問題發生故障，是公訴意旨課負被告之注意義務為何？又被告應於何時通知或建物宜蘭
大學更換ＰＬＣ或繼電器？公訴意旨就此皆未具體指明並舉證佐憑，本院自難逕認被告於
一百零五年五月二十三日系爭電梯發生本件事故前，具有提醒、建議或應於何時提醒、建
議宜蘭大學更換系爭電梯之ＰＬＣ或繼電器之義務。」、「被告沈國偉自一百零三年三月
間起，受太平洋電梯公司指派至宜蘭大學進行系爭電梯之每月及每季各一次之定期性電梯
保養維護後，均在太平洋公司建築物昇降機保養維護記錄表各項欄位依項檢查並勾選檢查
結果，有太平洋公司建築物昇降機保養維護記錄表在卷可稽，且除一百零五年四月十三日
被告接獲通知前往處理系爭電梯之狀況外，於一百零五年五月二十三日前，宜蘭大學並未
通知被告關於系爭電梯發生異常作動或安全疑慮等情事，且一百零五年四月二十三日系爭
電梯係因機房調速機安全開關跳脫，亦即應有人員在系爭電梯內跳動，造成系爭電梯之保
護裝置啟動卡住系爭電梯，經被告予以復歸即回復正常，被告之處理方式正確，且該次更
換煞車皮與調速機安全開關跳脫無關，應係一般耗材更換等情，業據證人吳洲平於本院審
理中到庭結證綦詳，益徵被告除於例行性維護檢測系爭電梯之機能與安全外，就突發狀況
之處理程序亦屬正確，是無證據證明被告於一百零五年五月二十三日系爭電梯發生本件事
故前，在其業務執掌範圍內，有何疏於注意維護檢測保養系爭電梯之情形。」	
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•  本案爭點─PLC有無使用期限？	
•  PLC製造公司回函：「關於本案PLC之使用年限，依據本公司之內
部規範，針對以下組件設有使用年限，並已記載於本公司之使用手
冊提供予客戶。因本案PLC使用超過17年，一併提供當時本公司交
予客戶使用者之相關資料供參：1.記憶體：於攝氏25度環境中約5年
。2.內部記憶體備份：壽命7年(攝氏25度)。3.數位繼電器輸出單元之
電器壽命為10萬次以上，機械壽命為2000萬次以上」	

•  PLC說明書內容：「Availabe	in	CMOS-RAM	and	EEPROM	memory
	packs.」	



PLC記憶體分兩種	



EEPROM、CMOS-RAM記憶體	

宜蘭案例電梯使用之記
憶體。無明確使用年限
。非揮發性記憶體，資
料寫入後不需供應電池
，記憶內容不會遺失。

如 P L C製造公司回函
，記憶體內容有使用
年限。揮發性記憶體
，有供應電池資料才
不會遺失。
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•  (1)事故發生之原因：	
•  直接原因：「電控系統誤信號，煞車器未煞住轉軸，致配重拉動車廂向上移動。」
。間接原因：①機房通風方式未採用合理方式施作。②維護與安全檢查表格未納入
機房通風項目。③電梯機械構造未實施技師簽證。(2)現場勘查之跡象與過程：	

•  ①鑑定現場，觀察昇降機動作大致如下：(甲)由馬達驅動減速機（蝸桿蝸輪式）以帶
動鋼索輪，以鋼索輪旋轉而昇降車廂及配重塊。(乙)馬達與減速機間之軸心有一煞車
機構。當馬達運轉時，煞車致動器通電激磁，克服彈簧推力而將煞車塊撐開；當馬
達停止時，煞車致動器斷電消磁，彈簧堆力將煞車塊向內推而夾住軸心，使車廂及
配重塊靜止。(丙)馬達及煞車之動作係由控制箱中之可程式控制器（PLC）控制。②10
5年6月30日鑑定人檢查煞車機構，並以手動操作，先放開煞車塊使軸心受配重牽引
旋轉，再使煞車彈回夾緊軸心固定，確認煞車機構（機械）煞車能力足夠，動作
正常。③檢查煞車電路，以高阻計測試，絕緣良好。④將車廂移至3樓，在3樓至4樓
間反覆操作15次，動作正常。⑤105年8月2日上午10時許，鑑定人至臺灣宜蘭地方檢
察署，參閱本案相關筆錄、紀錄、職務報告等資料，採取相關紀錄如下：	



臺灣高等法院106年上訴字第3344號刑事判決�
─維持保養員無罪─

•  (甲)警方已調閱附近所有監視錄影，無可疑人士；機房門鎖無破壞跡象。(乙)105年5月2
3日下午2時15分許（事故發生時間）車廂開門前，車廂面板有閃爍燈號；下午2時15
分許事故進行時則無閃爍燈號。(丙)同日上午11時許鑑定人會同本案相關人員至機房
量測溫度，量測時，機房之排風扇係開啟運轉中。(3)分析與推論：	

•  ①依電梯控制邏輯而言，電梯車廂門在開啟及關閉完成期間，馬達不會作動，因二
者為不相容之設計。②由影片可觀察：電梯運作時，車廂面板有燈號閃爍；電梯停
止後開門至關門完成期間，車廂面板燈號不會閃爍。③事故發生時係車廂向上移動
，車廂面板燈號未閃爍，表示馬達並未運轉；唯一之可能為配重（亦稱平衡錘）拉
動車廂向上。④本案係當電梯停靠各樓層時，利用煞車器斷電消磁後以彈簧力推動
煞車片煞住軸心，使配重及車廂皆固定不動。⑤配重塊能拉動車廂之可能性：(甲)煞
車力不足。(乙)誤動作導致未煞車。⑥觀察其煞車片尚新且厚，經測試確能穩定煞車
，故推論事故發生時，煞車器誤動作致未煞車，亦即車廂停妥後煞車器並未斷電
消磁。該誤動作之可能為：(甲)煞車器電路絕緣不良，致電流進入。(乙)PLC傳來之誤
信號。⑦經檢測煞車器電路絕緣良好，故僅有之可能為PLC傳來誤信號。	
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•  檢討：	
•  ①誤信號之原因：(甲)使用過久：自使用執照日期88年5月4日至發生事故日期105年5
月23日，已使用逾17年，PLC之穩定度會降低。(乙)機房長期處於高溫狀態，降低電
子組件可靠度。②茲說明機房溫度之影響與原因：(甲)依105年8月2日量測之溫度可見
，機房內之溫度可較室外高3度，而電控箱內之溫度可較室外高4度。當日電梯未
運轉，若依平日運轉情況，電控箱內之溫度應能較室外高達7度。(乙)當夏日高溫達34
度時，電控箱內之溫度應能達41度，而機房內溫度達40度。(丙)依CNS-2866B7042「升
降機、升降階梯、升降送貨機檢查方法」4.1.1.(3)「機械室內應有照明及通風設備
，……通風設備應能使室內溫度保持在40℃以下。」，已明確規定機房之溫度。(丁)
一般而言，機房內之機械及電機設備皆較粗壯厚實，40℃對其尚不致構成威脅；顯
見CNS之規定係為保護電子組件。(戊)本案機房一直開啟運轉排風機，機房內外溫度
仍有差距，係因其通風方式錯誤。本案室外空氣進入機房後即被排出，對機房通風
散熱效果不良，致夏日期間機房溫度常可超過40℃。③觀察本案電梯廠商提出之「
電梯昇降路及機房建築結構配置圖」，其在一側牆設百葉窗及換氣窗，在其對面側
牆上設置排風機，應有良好之通風換氣效果，可惜未被採用。④比對現場與設計圖
可知，機房未採用該合理方式施作。	



臺灣高等法院106年上訴字第3344號刑事判決�
─維持保養員無罪─

•  再經本院函詢和泉公司，據該公司覆稱：關於PLC檢查方式，「當電梯整體
正常運作時，即可認PLC係屬正常」，亦即一般電梯之例行檢查項目亦包含
對PLC之檢查等語，有該公司函在卷可稽（見本院卷一第204頁）；復經本
院函詢內政部營建署，據該署覆稱：關於PLC及繼電器之異常與否，如何透
過平日保養發現乙節，因PLC為密閉式設計，視各製造商機種差異而有不同
設計，大部分無法直接檢視內部繼電器，PLC上一般應設有該接點對應之
燈號，藉以檢視判讀動作是否正常，專業技術人員可依該公司內部教育訓
練流程，針對該機種之控制系統檢視流程進行確認，如安全迴路是否正
常（如訊號顯示）、插件式電控元件是否固定正常、各電驛接點是否開閉
正常、接點是否損傷等；檢查機構（檢查員）依「建築物昇降機安全檢
查表」、「建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表」，進行年度安全
檢查，檢查符合上開檢查表規範者，由檢查機構核發使用許可證，若查有
不符合標準時，通知管理人限期改善重新複檢，不合格昇降設備當地主管
建築機關並要求停止使用等情，亦有該署函文暨所附「建築物昇降機維護
保養記錄表（範本）」、「建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表」
、「建築物昇降機安全檢查表」等在卷可參（見本院卷一第226至230頁）。	



�
臺灣高等法院106年上訴字第3344號刑事判決�

─維持保養員無罪─
•  復據被告自案發前之103年3月10日乃至最後一次即105年5月9日依上
開「建築物昇降機維護保養記錄表」進行每月及每季維護保養作業
結果均屬正常，另經宜蘭縣政府委託「中華民國昇降設備安全檢查
協會」於105年5月20日抽驗本案電梯設備後，亦認「昇降設備運轉
一切正常」且「昇降設備按月維護保養並作成記錄表」，檢查結果
合格（檢查員為蔡佩榮）等情，有宜蘭縣政府提出之宜蘭大學昇降
設備事故原因調查報告書暨太平洋電梯公司建築物昇降機維護保養
記錄表、簡保安填具之建築物昇降機安全檢查表、蔡佩榮填具之宜
蘭縣政府建築物昇降設備安全檢查抽驗表在卷可憑（見本院卷二
第22、41至66、87至94頁），難認被告在其業務範圍內有何疏於注
意維護保養本案電梯之情形，而本案電梯於案發前數年來經不同檢
查機構人員多次查驗結果，既均無整體運作異常情事，自難認被告
有察覺其內PLC或繼電器故障之可能性，遑論被告如何預見該等零
件將於日後即案發時突發故障情事？	
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•  至「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」第3條第4項、第4條、第7條固明定，申請
竣工檢查時，應檢附「昇降設備組件耐用基準參考表」，管理人應委請專業廠商負
責昇降設備之維護保養，專業技術人員應查核前項昇降設備組件耐用基準參考表，
對於已屆耐用基準之組件應於保養記錄表載明處理情形，已更換之組件，應另行填
列昇降設備組件耐用基準參考表，於本辦法105年1月1日修正施行前已領得使用許可
證之昇降設備亦同，昇降設備組件耐用基準參考表應併同維護保養記錄表，按月檢
送當地主管建築機關。然依上開相關規定，昇降設備組件耐用基準參考表僅為填報
維護保養記錄表之配合附屬表格，故抽驗作業僅需檢核有無，不對其內容作查核，
尚非屬「昇降設備安全檢查項目」等情，亦有內政部營建署105年3月8日營署建管字
第0000000000號函在卷可按（見本院卷一第298至299頁），是上開耐用基準參考表，
既與安全檢查項目無涉，自難據為不利於被告之認定。況由卷附內政部營建署107年5
月24日營署建管字第0000000000號函覆：電梯使用超過15年後，依規定抽（安）檢次
數改為每半年一次，此規定將抽（安）檢時限縮短為原本一半之原因，係為加強建
築物昇降設備之使用管理，明定昇降送貨機、個人住宅用昇降機、5樓以下公寓大廈
及其餘之昇降設備安全檢查頻率，並提高取得使用許可證達15年以上之昇降設備，
每半年檢查1次等語（見本院卷一第228頁），足見主管機關對於使用超過15年之電梯
，僅提高安全檢查之頻率，實無規定其內部零組件乃至電梯整體必須更換。	
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•  是本案電梯內之PLC既無法於例行維護保養時進行單項檢測，主管機關及現
行實務亦均未明確規範PLC之使用年限或更換時機，本案電梯於案發前又未
曾因PLC誤信號或繼電器問題發生故障，則公訴意旨課予被告之注意義務
為何？又被告應於何時通知或建議業主宜蘭大學更換PLC或繼電器？均未據
檢察官具體指明並舉證佐憑，自難逕認被告於本案發生前具有提醒、建議
或應於何時提醒、建議宜蘭大學更換本案電梯之PLC或繼電器之義務。公訴
意旨徒以「上開耐用年數表規定昇降機設備耐用年數為15年，本案電梯之PL
C使用至案發時則已逾17年，自可合理期待被告預見PLC可能因使用年限過
久而發生故障」等情，推論「PLC誤發信號乃被告能注意之事，且PLC自使
用多年後，從未更換，更應提高注意義務」云云，顯屬無據。	
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•  至國立臺灣科技大學電機工程系副教授蕭弘清固曾就本案宜蘭大學昇降設
備故障原因鑑定報告提出建議，然細譯其建議內容認：上述臺灣省機械技
師公會鑑定報告書推論PLC使用逾17年，穩定度降低，機房長期高溫，降低
電子組件之可靠度乙節，原因推論方向正確，惟昇降機「設備提供廠商」
及「安裝作業人員」之疏忽及未主動提醒，責任較大；即使CNS國家標準
規定機房內溫度勿超過40℃，但電子零組件一般都可耐受至60℃以上，故
機房內溫度41℃，基本上不會是真正主因。何況並非長期持續處於41℃，
以鑑定勘查日期之夏天，其溫度亦僅在33℃，故散風不良確實有待改進，
但環境因數並未及時受到重視、提醒，甚至安裝時將進氣風扇位置裝錯，
則係疏忽之處，責任應歸屬「承裝人員」之疏忽，源頭已經疏忽，「定期
檢查之檢查機構」亦未列入檢查項目，確實有待改進，建議營建署加強輔
導協助檢查機構改進等情（見偵字卷第60至61頁），被告既非本案電梯「
設備提供廠商」、「安裝作業人員」、「承裝人員」或「定期檢查之檢查
機構」，揆諸前揭蕭弘清副教授之建議內容，自亦難認被告就本案電梯事
故之發生有何過失可言。	



�
最高法院刑事判決109年度台上字第3174號�

─檢方上訴駁回─	

•  按刑事妥速審判法第9條第1項規定，除同法第8條情形外，第二審法院維持第一審所
為無罪判決，提起上訴之理由，以該判決所適用之法令牴觸憲法、違背司法院解釋
或違背判例者為限。同條第2項並明定刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款
規定，於前項案件之審理，不適用之。係專就該法第8條情形以外之第二審法院維持
第一審諭知被告無罪判決之案件，對於檢察官或自訴人提起第三審上訴所設上訴理
由之嚴格限制，且此所謂判決違背司法院解釋或判例，自不包括違背刑事訴訟法第37
7條至第379條及第393條第1款有關之司法院解釋、判例在內。是檢察官或自訴人對於
上開案件提起第三審上訴，自應在上訴理由內具體敘明原判決究竟如何具備刑事妥
速審判法第9條第1項各款所列事項，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷
內資料，具體指摘原判決如何具備刑事妥速審判法第9條第1項各款所定事由，即與
法律規定得為第三審上訴之理由，不相適合，應認其上訴為違背法律上之程式，予
以駁回。	



升降設備企業者�
─涉及民事侵權責任─	

•  民法第191條之1(第1項)	
•  商品製造人因其商品之通常使用或消費所致他人之損害，負賠償
責任。但其對於商品之生產、製造或加工、設計並無欠缺或其損害
非因該項欠缺所致或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在
此限。	

•  消費者保護法第7條	
•  (第1項)從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提
供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合
當時科技或專業水準可合理期待之安全性。	

•  (第3項)企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時
，應負連帶賠償責任。但企業經營者能證明其無過失者，法院得減
輕其賠償責任。	

•  消保責任主要係對企業經營者，也就是電梯公司請求。	
•  因消保法採推定過失責任，所以是電梯公司要舉反證無過失。	



升降設備企業者�
─民事侵權連帶責任─	

•  民法第184條	
•  因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以
背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律
，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不
在此限。	

•  民法第188條	
•  (第1項)受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行
為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已
盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不
負賠償責任。	

•  原告除了向維修員請求外，也依據「僱用人責任」向電梯公司請求。	




損害賠償範圍	

•  於宜蘭地院案件中，被害人已死亡，生家屬請求慰撫金問題	
•  民法第195條第1項	
•  不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或
不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，
亦得請求賠償相當之金額。	

•  最高法院76年台上字1908號民事判例：	
•  「受僱人因執行職務，不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子
、女及配偶受有非財產上之損害，依民法第一百九十四條及第一百
八十八條第一項規定，請求受僱人及其僱用人連帶賠償相當金額之
慰撫金時，法院對於慰撫金之量定，應斟酌該受僱人及應負連帶賠
償責任之僱用人，並被害人暨其父、母、子、女及配偶之身分、地
位及經濟狀況等關係定之，不得僅以被害人與實施侵權行為之受僱
人之資力為衡量之標準。」	



損害賠償範圍	

•  家屬殯葬費及扶養費用	
•  民法第192條	
•  不法侵害他人致死者，對於支出醫療及增加生活上需要之費用或殯
葬費之人，亦應負損害賠償責任。被害人對於第三人負有法定扶養
義務者，加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任。	

•  請求扶養者本身也有資格要求	
•  民法第1117條	
•  受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。前項無謀生
能力之限制，於直系血親尊親屬，不適用之。	

•  有無與有過失的問題？	
•  民法第217條	
•  損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或
免除之。	



演講結束	


